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Prélevement et mesures de terrain du  29/09/2023 a 08h14 réalisés pour I'ARS Grand-Est par le CAR
Nom et type d'installation : DIETWILLER (UNITE DE DISTRIBUTION )

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE Motif de prélevement &, {1 RE FIXE PAR DECISION DE L'ARS

Nom et localisation du point de

surveillance - DIETWILLER - DIETWILLER ( MAIRIE ROBINET EVIER CUISINE WC )
Code point de surveillance : 0000006037 Type d'analyse : D1

Numéro de prélévement : 06800169891 Référence laboratoire : ~ CAN2306-3381

Conclusion sanitaire

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour I'ensemble des paramétres mesurés. En raison de la rupture
d'un flacon, certains parametres n'ont pas pu étre mesurés.

Colmar, le 9 novembre 2023

Pour le Délégué Territorial,
L'ingénieure d'études sanitaires

Juliette MOUQUET-FAYE
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PLV n° 06800169891

Limites de qualité

Références de

qualité
Mesures de terrain Résultats Unité Mini Maxi Mini Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Aspect (qualitatif) normal Qualitatif
Couleur (qualitatif) normal |SANS OBJET
Odeur Saveur (qualitatif) normal  |SANS OBJET
Saveur (qualitatif) non mesuré | Qualitatif
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
Température de l'air 14,1 °C
Température de l'eau 19,6 °C 25
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
‘DH 7.4 unité pH 6,5 9,0
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION
Chlore libre 0,13 mg(CI2)/L
Chlore total 0,17 mg(CI2)/L
PLV n° 06800169891 Références de
Limites de qualité o
qualité
Analyse laboratoire \ Résultats \ Unité Mini \ Maxi Mini \ Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
| Turbidité néphélométrique NFU | NM. | NFU \ \ | 20 |
METABOLITES PERTINENTS
\Chloridazone desphényl N.M. ug/L \ 0,10 \
MINERALISATION
| Conductivité a 25°C | NM. [ pSicm \ | 200 | 1100 ]
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
\Ammonium (en NH4) \ N.M. \ mg/L \ \ \ 0,1 \
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables a 22°-68h <1 n/mL
Bact. aér. revivifiables a 36°-44h <1 n/mL
Bactéries coliformes /100mlI-MS <1 n/(100mL) 0
Entérocoques /100mI-MS <1l n/(100mL) 0
Escherichia coli /100ml - MF <1 n/(100mL) 0
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