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REGIE DE L'EAU M2A
REGIE DE L'EAU M2A

61 RUE DE THANN

68062 MULHOUSE CEDEX

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

M2A

Prélevement et mesures de terrain du  20/05/2025 a 09h59 réalisés pour I'ARS Grand-Est par le laboratoire EUROFINS
Nom et type d'installation:  DIETWILLER (UNITE DE DISTRIBUTION )

\ . ; Al .. Reésultats d I ffectuées dans le cadre suivant : CONTROLE
Type d'eau: EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE Motif de prélevement: : Szf\“:TiﬁQEeé&rEgi‘i:SE%ﬁgfgﬁ Daé‘sl_flgg re suivan

Nom et localisation du point de DIETWILLER - DIETWILLER ( ATELIER COMMUNAL AVENUE DU GENERAL DE GAULLE -
surveillance : ROBINET EVIER ATELIER )

Code point de surveillance : 0000006037 Type d'analyse : D1+

Numeéro de prélévement : 06800180305 Référence laboratoire :  25M043392-001

Conclusion sanitaire
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour I'ensemble des paramétres mesurés.

Colmar, le 18 juin 2025

Pour la directrice de la Délégation territoriale du Haut-Rhin,
La technicienne sanitaire

Anne-Rose MORIN

Agence Régionale de Santé Grand-Est - Délégation Territoriale du Haut-Rhin
Cité administrative Bat J - 3 rue Fleischhauer - CS 50001 - 68026 COLMAR CEDEX
Internet : www.grand-est.ars.sante.fr



PLV n° 06800180305 Références de
Limites de qualité o
qualité
Mesures de terrain Résultats Unité Mini Maxi Mini Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Aspect (qualitatif) normal Qualitatif
Qdeur (qualitatif) normal Qualitatif
Saveur (qualitatif) normal Qualitatif
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
lTempérature de l'eau 19,5 °C [ [ [ 25 ‘
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
\ pH 7,5 unité pH \ \ 6,5 \ 9,0 \
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION
Chilore libre 0,12 mg(CI2)/L
Chlore total 0,14 mg(CI2)/L
PLV n° 06800180305 - . Références de
Limites de qualité qualité
Analyse laboratoire Résultats | Unité Mini Maxi Mini Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Coloration <5,0 mg(Pt)/L 15,0
Turbidité néphélométrique NFU <0,1 NFU 2,0
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
\Température de mesure du pH 19,6 °C \ \ \ \
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
[pH 8,0 unité pH [ | 65 | 90 |
MINERALISATION
[ Conductivité a 25°C 650 psfem \ | 200 [ 1100 ]
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
\Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L \ \ \ 0,1 \
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables a 22°-68h <1 n/mL
Bact. aér. revivifiables a 36°-44h <1 n/mL
Bactéries coliformes /100mI-MS <1 n/(100mL) 0
Entérocoques /100mI-MS <1 n/(100mL) 0
Escherichia coli /100ml - MF <1 n/(100mL) 0
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLEES (PFAS)
Acide perfluorobutanoique (PFBA) <0,005 ug/L
Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS) <0,002 ug/L
Acide perfluoro-decanoique (PFDA) <0,002 ug/L
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) <0,002 ug/L
Acide perfluorododécanoique (PFDoDA) <0,002 ug/L
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) <0,002 ug/L
Acide perfluoroheptanoique (PFHPA) <0,002 ug/L
Acide perfluorohexanoique (PFHXA) <0,005 ug/L
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) <0,002 ug/L
Acide perfluoro-nonanoique (PFNA) <0,002 ug/L
Acide perfluoro-octanoique (PFOA) 0,005 ug/L
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS) <0,002 ug/L
Acide perfluoropentanoique (PFPEA) <0,005 ug/L
Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS) <0,005 ug/L
Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA) <0,002 ug/L
Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUNDS) <0,002 ug/L
Acide perfluoro undecanoique (PFUnA) <0,002 ug/L
Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS) <0,002 ug/L
Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS) <0,002 ug/L
Perfluorohexane sulfonate (PFHXS) <0,002 ug/L
Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) 0,005 ug/L 0,10
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